
Planta de Cobertura

Planta Baixa
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B
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Quadro resumo das medidas de segurança

CLASSIFICAÇÃO - Decreto Estadual 63.911/18

CARGA INCÊNDIO  -  IT 14/19

CONTROLE MATERIAIS DE ACABAMENTO E

EXTINTORES EXTINTOR ÁGUA PRESSURIZADA   2-A
IT-21/19

HIDRANTES
IT-22/19

DETECÇÃO
ALARME   E

EMERGÊNCIA
ILUMINAÇÃO DE

BLOCOS AUTÔNOMOS

OBEDECERÁ A IT-18/2019
OS ELETRODUTOS SERÃO EM FERRO GALVANIZADO

EMERGÊNCIA
SINALIZAÇÃO DE CONFORME IT-20/2019

DE INCÊNDIO
BRIGADA

OCUPAÇÃOGRUPO DIVISÃO DESCRIÇÃO EXEMPLOS

F-5 Centro Cultural

OCUPAÇÃO DESCRIÇÃO DIVISÃO

CARGA INCÊNDIO EM MJ/m2

300 MJ/m2

CLASSE   I

CLASSE   I

CLASSE   I

CLASSE   I

CLASSE   I

EXTINTOR PÓ QUÍMICO  20B:C

CLASSIFICAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES E ÁREAS DE RISCO 
QUANTO À CARGA DE INCÊNDIO

RISCO

CARGA INCÊNDIO EM MJ/m2

300 MJ/m2BAIXA

PISO

PAREDE

TETO E FORRO

ACABAMENTO

REVESTIMENTO

ACABAMENTO

REVESTIMENTO

ACABAMENTO

REVESTIMENTO

CLASSE   I

ISENTO

REVESTIMENTO (IT-10/19)

F-5            Auditório

Auditório

CONFORME IT-17/2019

CONFORME IT-19/2019

             Auditório

   Artes Cênicas e Autório

PISO ACABADO
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DETALHES DE INSTALAÇÃO DO EXTINTOR

DETALHE EXTINTOR

SINALIZAÇÃO DE ALERTA

CONSTRUÇÃO DE CENTRO CULTURAL, TURÍSTICO E

COMUNITÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS PAULISTA

AVENIDA BRASIL / RUA PRIMAVERA

PROJETO  COMPLENTAR
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